Hiermit wird bescheinigt, das u.g. Produkt der Firma /
This is to certify, that the product described below from the company

LABOM

Mess- und Regeltechnik GmbH
Im Gewerbepark 13

27798 Hude

Deutschland

die Anforderungen der genannten Normen erfiillt.
fulfills the requirements of the following standard(s).

Geprift nach EN 61508:2010 Teile/Parts 1-7

Tested in accordance with

Beschreibung des Produktes Druckmessumformer
(Details s. Anlage 1) Pressure transmitter
Description of the praduct

(Details see annex 1)

Typenbezeichnung PASCAL Ci4
Type description

Bemerkung Keine
Remark none

Dieses Zertifikat bescheinigt das Ergebnis der Priifung an dem vorgestellten Priifgegenstand. Eine allgemein giltige
Aussage tber die Qualitat der Produkte aus der laufenden Fertigung kann hieraus nicht abgeleitet werden.

This certificate is issued based on the examination of the product sample provided by the company mentioned above.
A general statement regarding the quality of mass production products cannot be directly derived.

Registrier-Nr. / Registered No. 44 799 13190201
Prafbericht Nr. / Test Report No. 3513 8569
Aktenzeichen / File reference 8000432181

—

Zertifizier n@ssielle der TUV NORD CERT GmbH
Certification body of TUV NORD CERT GmbH

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrale 20 45141 Essen

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12007-01-06

Gultigkeit / Validity
von / from 2014-07-15
bis / until 2019-07-14

Essen, 2014-07-15

www.tuev-nord-cert.de machinery@tuev-nord.de



TUVNORD

Anlage 1, Seite 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 799 13190201

Allgemeine Angaben Siehe Seite 1 des Zertifikates

General information See also page 1 of the Certificate
Produktbeschreibung: Druckmessumformer

Product description: Pressure transmitter

Typbezeichnung: Pascal Cl4

Type description:

Technische Daten: Sicherheitsparameter / Safety parameter
Technical data: PFH = 2,44-10° 1/h

PFD = 1,07-10" (T, = 1 year; MTTR/MTR = 0)
PFD = 2,14-10" (T,= 2 years; MTTR/MTR = 0)
PFD = 3,20-10° (T, = 3 years; MTTR/MTR = 0)
PFD = 5,34-10" (T, = 5 years; MTTR/MTR = 0)
SFF > 90%

Ay =1,81-107

Ay, = 3,06-107

Ay = 3,50-107

Ay = 2,44-10°

HFT =0

siL2

—

Zertifizier! n@sstelle der TUV NORD CERT GmbH Essen, 2014-07-15
Certification body of TUV NORD CERT GmbH

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstralle 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de machinery@tuev-nord.de
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